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Istniejący węzeł cieplny w budynku mieszkalnym
ul.Bohaterów Warszawy 52,54

        PRZEBUDOWA  SIECI CIEPLNEJ W/P 2 X DN 80/50
- SCHEMAT MONTAŻOWY

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH  JÓZEF  LIS
ul.KOSSAKA 25/12, 48-303 NYSA

Stadium PROJEKT Branża INSTALACJE SANITARNE

Obiekt
SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA WYSOKICH PARAMETRÓW 2 X DN 80/50
 OD KOMORY UL.MARIACKA 33B DO B.M. UL. BOH. W-WY 52,54  W NYSIE
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Punkt stały wbudowany w ścianę 
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Trójnik wznośny TW-80/40/80

Istniejąca sieć cieplna preizolowana 
2 x DN 40

Istniejąca komora ciepłownicza

Istniejąca komora ciepłownicza

Istniejące rury ochronne  
2 x DN 200 , L=2 m
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Istniejące rury ochronne  
2 x DN 250 , ok..8 m

Proj.zwężka stalowa - f100/f80

Istniejąca sieć cieplna kanałowa 
2 x DN 100

Proj.zwężka stalowa - f100/f80
Istniejąca sieć cieplna 

2 x DN 100


