Pomieszczenie proj. wezta cieplnego
ul.Mariacka 14,16
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Temat : Budowa przytacza sieci cieplnej

Zaklad Ushug BudOWIaIIYCh wip DN 80/65/50

do budynku przy ul.Zjednoczenia 13

inz. Jozef LiS w Nysie

Lokalizacja : Nysa ul. Zjednoczenia ,Mariacka

PROFIL SIECI CIEPLNEJ-
Inwestor: Nyska Energetyka Cieplna - Nysa - Rys. nr 4 PRZYLACZA C.D.

Sp. z 0.0. ul Jagiellohska 10a

Projektant: inz. Jozef Lis skala 1 : 100/500
Nysa 11.2009.
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