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Zawory preizolowane odcinające 
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Temat :

Projektant: skala 1 : 500
 Nysa  04.2010 r.

inż. Józef Lis

 Nyska Energetyka Cieplna - Nysa -                                                
Sp. z o.o. ul Jagiellońska 10a

Inwestor: 

Lokalizacja :  Nysa ul. Matejki , Św.Piotra ,E.Gierczak

Budowa przyłącza sieci cieplnej
 w/p    2 x DN 65                                                              

do budynku DDF przy 
ul.E.Gierczak 2 w Nysie 

SCHEMAT MONTAŻOWY
Rys. nr  3

DN 65

DN 65

Istn.sieć preizolowana  f 114,3 /200

Istn.sieć preizolowana  f 114,3 /200

1

6 szt.

T1

2

14 szt.

7

3 szt.

3

13 szt.

4

3 szt.

9 3 szt.

83 szt.

10
3 szt.


