
Temat :

Projektant:
skala 1 : 500

 Nysa  03.2011 r.
inż. Józef Lis

 Nyska Energetyka Cieplna - Nysa -                                                
Sp. z o.o. ul Jagiellońska 10a

Inwestor: 

Lokalizacja :  Nysa  Bohaterów Warszawy ,Norwida

Przebudowa  sieci cieplnej
w/p 2x DN 80                                                            

od ul.Boh.Warszawy do ul.Norwida
 w Nysie

SCHEMAT TELETRANSMISJI
Rys. nr  6

                          Istniejąca pusta rura PE 50
z  kablem LAN , który należy "wciągnąć" z Przedszkola Nr 5

Budynek 
Straży Pożarnej

Istniejąca rura PE 50 wraz z kablem LAN ułożonym 
         w kierunku  budynku przy ul. M.C.Skłodowskiej 2
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Istniejąca komora cieplna 

Węzeł cieplny w budynku Przedszkola Nr 5 
przy ul. Boh. Warszawy 13

Istn.kabel LAN w rurach PE 50 na odc. od komory K-2 do Przedszkola Nr 5 
  L= 2 x 76,5 m plus zapas ok. 39,0 m w węźle cieplnym

Węzeł cieplny w budynku Sz.P.Nr 1
przy ul. Boh. Warszawy 7

Istniejąca rura PE 50 wraz z kablem LAN ułożonym 
         w kierunku  ul.Boh.Warszawy

Istniejąca pusta rura PE 50 z projekt. kablem LAN , 
który należy połączyć z istn. kablem w komorze K 

Istniejąca pusta rura PE 50 z projekt. kablem LAN , który należy połączyć z 
węzłem cieplnym w Sz.Podst. Nr 1

L=20 m
L=10 m

L=45 m

Istniejąca  komora cieplna 

3

4

5

K


