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 Połączyć z istniejącą instalacją alarmową  
sieci cieplnej preizolowanej  2 x DN 80

Istn.sieć preizolowana DN 80

 Połączyć z istniejącą instalacją alarmową  
sieci cieplnej preizolowanej  2 x DN 80

Istn.sieć preizolowana DN 80

UWAGA:
Dla uproszczenia na rys.pokazano tylko obwód 
instalacji alarmowej dla rurociągu zasilania 
.Obwód  instalacji alarmowej dla rurociągu 
powrotu wykonać analogicznie 

Temat :

Projektant:
skala 1 : 500

 Nysa  03.2011 r.
inż. Józef Lis

 Nyska Energetyka Cieplna - Nysa -                                                
Sp. z o.o. ul Jagiellońska 10a

Inwestor: 

Lokalizacja :  Nysa  ul.Boh. Warszawy , Norwida

Przebudowa  sieci cieplnej
w/p 2x DN 80                                                            

od ul.Boh.Warszawy do ul.Norwida
 w Nysie

SCHEMAT ALARMOWY
Rys. nr  5

 Połączyć z istniejącą instalacją alarmową  
sieci cieplnej preizolowanej  2 x DN 40
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